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VISTO il dp.c.m. 10 agosto 1988, n. 377, avente ad vggetto: “Regolamentazione delle pronunce dj
compalibilita ambientale di cul allam, &, legae 8 Tuglio 1986, n, 34D, recame: "Istinszions del
Ministero dell'Ambiente ¢ norme in mareria di donno ambicnale';

- CONSIDERATO che lart. 6 comma 4 dells |, J49/198G, richiamato dal comma 2 dell'a. 6 del
« d.p.can. citaw, prevede che il Ministro dellambiente “senlita la Regiony interessata”, di concerio
con il Ministro per i bani & le atrivitd culturali, si pronunci sulls compatibiliti ambientale di

determinali progetli;

RICHIAMATO. in particolare l'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.p.c.m. IT/HE, che sottopong
alla procedura di valutazione di cui all'articols 6 della legge n 349/86 anche gli impianli di
combustions con petenza tenmica di almeno 300 MW

VISTA la propria deliberazione 20 giuyno 1989, n. 1V/43984, avente ad opgeno: “Attuarione de) 2°
¢ 3¥ comma dell'an. 5 del dp.em, 10 &gosto 1988, n, 377", ress esecutiva dal Commissariv di
Guoverno nella seduta del | 1 luglio 1989, or. spec. 4473/7734;

DATO ATTOQ che:

*in date 30.06.2005 Bracco Imaging S p.A. hs presentato istanza I'autorizzazione alla costruzione
ed esercizio di una Cenirale Termoeletirica in Comune di Ceriano Laghetto (M) e contestuale
richiestn di pronuncia di compatibiliti smbientale al Ministero dell’Ambicnte e della Tutela del
Territorio € d2l Mare, .

4 in data 28.07.2006 Draceo lmnging S.p.A. harichiesto 'intestaxione dai pertinenti prevwedimenti
alla Socleta American Husky 111 S¢ L. (nel seguito Committente);

* I'annuncio dell"avvenulo deposito del progenn & stato pubblicato in dala 30.06.2005, ai sensi ¢
per gli effewti dell'art, 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988 n. 377, sui seguenti quotidiani:
= “Corriere delly Serg" -

- "1} Giorno™;

*a seguito della predispasizione del progetio di releriscaldamento nei Comunl di Ceriano Lighetio
e Cesano Muderno, il Committeiite ha provveduto a ripubblicare I'snnuncio in data 14042006,
sui medusimi quaridiani:

' gli Enti pubblicl eompetenti per I'espressione del parere nell'amhito della procedura di V.LA 1
sono siati convocati dalls Regione Lombardia in data 6.10.2005 (presentazione dello SLA)ein :
data 14.06.2006 (Conferenza di concertazione dej pareri), come riportato nell'allegaio “A® alls \ |
prosenie deliberazione; |

* durante ['iter istruttorie non $on0 pervenute osservazion! sensi dell’art. 6, commu 9 della legge n .

J49/RS,

®la Strutlure regionule Valutazioni di Jmpatto Ambientale ha coadotio Pativitd istrurioria
coadiuvata da un Gruppo di Lavoro interdirezionale allo sCopo costiluito von decreto del Niremore
Generale della Direzione Temritorio e Urbanistica (n, 10294 del 20/9/2008); .

*la documentazione depositara ed esaminata nell'ambite dell'istruttoris per Pespressionz de!
parere sl Ministero dell'"Ambiente o dells ‘Tutela del Territorio e del Mare & comprensiva di:

- docuinentazione a corredo dell'istanza originaria (luglio 2005); .
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- dotumentazions iptepraziva inoltrala in s2guile alle richieste formulate dal Ministers
deli’Ambiente ¢ della Tutela c della Tutels del Territorio ® Regione Lomberdia (marzo 2006),

- documentazione integrativa inoltrata in ssguito alle richieste formulare dal Ministero per i

2ni e le Attivitd Cultuenli (marzo 2006):

integrazioni volontarie (aprile 2006) inerent! {I progette di teleriscaldamenio in Comuni di
Ceriano Laghetto ¢ Casaho Mademno;
documentazione depositata in relaziane & chiadimenti richicsti dal Ministero dall*Ambiente &
delle Tutels del Territorio e dalla Regione Lomburdie ciren le inteyrazionl dello 51.A.
(sehiembre 2006);
addendum volontario relptivo ad approfondimenti dello scenario post operam delle emigsioni
in relazione alle BAT ed alle curaneristiche degli impianti dichiarate dai fornilori (novembre
2006);

- wddendum volontero relativo all' rpprovvigionamento Idrico della centrale (gennaio 2007),

VISTI i soguenti pareri, trasmessi alla Sinittura VIA dal Gruppo di lavero regionale per lesame del

progetto e dello S LA ; :

= D.G. Territoriv e Urbanistica - Stenttura Piavlficazions off bucing ¢ locale: con riferimento ugli
s3polti gealogici ¢ idrogeologici, non rileva clementi ostativi;

= fLGh Yerelforin o Urbosistion - Strwdtvrn Paesagpio! non rileva elementi uslativi;

* D.G. Servizl i Pubblica ilitér ¢ Svilupps Sostentbile: per e specifiche competenzs di
programinazione energetica, valuta I"istanza in temmini positivi;

* D.G. Servizi dif Pubhlica Uliliia ¢ Svilnppo Snstemibile- U, O. Attivita estrattive e di hanifica: non
rileva elementi ostativi ; .

= .0, Ruwt ¢ Servizi i Pubblice Utilitd ¢ Sviluppo  Sostenibile — Unita Qeganlzzativa Reti ¢
Infreutenitiory: relativamente all'uso e alla hutala delle acque, esprime parere favorevole ean
prescrizioni;

= D.G. Qualita dell Amblente = Siruttura  FPrevenzione  Inguinanenti ¢ Progaltl Speciall:
relativamente alls cormponente rumore, prescrive 'adozione di un programima di moniteraggio
acuslico post operam;

» D.G. Qualite dell Amblemte — Strutiunss Valoriszazione delle Aree Protetle e Difesa della
Hlodiwrsith: relotivamente agli uspetli naturalisticl, esprime parere favorevole,

* D.G. Qualith dell Amblente — Stratiera Prevensione Ingninannto Almosferico e frplanii:

" esprime parere favorevole, con prescrizioni;

* D.G. Agricolmra: nell'evidenziare che non risuliano specifici Interventi di mitigazione elo
compensizione a s0stegno del sislema rurale, segnale la nucessitd di estendere le atfiviia di
monitoraggio ai territori esterni alla CTE ¢ destinat all'uso agricolo;

* ASL dipartimento Milano n, {: per gl aspeui di igiene pubblica, esprime parere Favorevola

* ARP'A - Dipartimento di Milano-Parabiago: esprime parere favorevole, con prescrizioni,

VISTE le risultanze [struttorie cui & pervenuto il Gruppo di Lavoro interdirezionale all'uopo
costiluito, nonché i pareri degli Enti territoriali invitari alla Confercnza di Concertazione, cosi come
fiassunti in precedenza;
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VISTO il vigenle P.R S, ed in pardicolare I"obiettive operativa 6.5,3.5 “Valutazione degll Impett)
Ambientali Gzncrali da Progetti e Programmi di intervento & valemza territorinle, nonché dalle
infrasinutture stralegiche di cui alla leuge 443/01 “obisttivo™;

sll"unanimith dei voli, esprassi nalle forme di legge
DELIDERA

\. diesprimere, ai sensi dell'art. 6 della legge B luglio 1986, n, 349, parere favorevole in ording
alla compatibilitd ambientale del “Pragerto df realizzazions od vxercizlo oi una di ima centrale
termosletirica a ciclo combinale da 125 MWe e relative opere comnesse® nei Comuni di
Cerizno Lagheito ¢ Cesano Maderno, alle condizioni e con le prescrizioni di cul all'allegato
“A", paragrafo “Considerazioni conclysive™

2. di dare allo che I'llegate “A™ costituisce parte integrants e sostanziale dells presente
deliberazione;

3. di provvedere alla trasmissione del presente atio al Ministors dell' Ambiente e dellz Tutels del
Territorio e del Mare per i profili di comperznzs.
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REGIONE LOMBARDIA |
DIREZIONE GENERALLE TERIITORIO E URBANISTICA

RAPPORTO ISTRUTTORIO

REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UNA CENTRALE
TERMGELETTH.ICA A CICI.O COMBINATO DA 125 MWe E
RELATIVE OPERE CONNESSE nei Comuni di Ceriano Laghetto o

Cesano Mademo (M1)
Committeale: American Husky Il S.r.L. (it Braceo Imaging S.pA)

ALLECGATO “A"
alla Deliberezione Gr n. VI del



I INTRODUZIONE

Nell'ambito dell’istruttoriuy  finalizzata alla formulazione del parcre regionale al Ministero

dell' Amblentc ¢ della sutela del territorio ¢ del mare In merite 8l progetio In argomento, il Gruppo

di Lavoro imterdirezionale all'uopo costituito (decreto del Diretlore Generale della Direzione

Temitorio ¢ Urbanistica n, 10294 del 20/09/06) ks esaminalo | seyueati elaborati depositati dal

Cammiltente:

- Ducnmenrazleny depusliat con Istonza del Inglio 2005

Progetto definitivo

Swdio di Impatto Ambiantale - guadro di riferimento programimalico

Studio di Impatto Ambicntale = quadro di riferimento progetivale

Studin & Impatto Ambientale - quadro di riferimento ambiemale

Studio di Impatte Ambientale - stima degli impatt]

Studio di Impatte Ambicntale - sintesi non teenica

Atlante cartogralico

Annesst 2A - visione fotografica

Annzsso 2B - connsssione alla rete eleltrica nazionale

Annessa 2C - progeitn gasdotio

Annesso 3A - PID dei sistemi principali

Annesso 3B - cossione vhpore

Annesso 3C - sistema di compressione del gas

Annesso 4 A - layour

Anngsso 4B - dati geologicl € aeuuruuml

Annosso 4C - edifici civili

Annesso 7A - clima acustico anle operam
& Annesso 7B - impatto acustico

- Documerwazione htegredivee a xeguito delle richiexle ﬁu'mu&r.fc elal Minlstero defl 'Ambiente &
dell Tiela o dedla Twiela del Territurio e dalla Regione Lombardia (mrarzu 2006).

- Documenticions infegradiva a seguite delle richieste formulate dol Minislero per | Benl ¢ Ie
Aniviver Calinvali (marce 20046),

- Integreciani volonrarie relative sl progetio di teleriscaldamento in Comuni di Ceriano Laghetto
¢ Cesano Madema (aprile 2006).

Docimentazivie deposirna a segiifio dei chiariment! richiowt dal Minixtern dell Ambiente ¢
delie Tutela € della Tnrela del Terrllorio e dalln Regivne loathardia relativamente alle
htegrazion! dello SLA. (veriembre 2006);

- Addedum voluntario rezante wpprofondimenti dello scenarip post operam delle emissioni in
relazione alle BAT ed alle caraneristiche degli impiantl dichiarate dai forniteri fnovembre
2006),

- Addenduni voluuniario relative all'npprovvigionamento idrico della centrala (guimale 2007).

2 L'OPERA

_ Il progetio consiste nella realizzacione di ved Cenirale Termoeleltrica a ciclo combinato Jella
potenza nominale di 125 MWe, alimenlalz a gas naturale, da realizzarsi nell'ambito del Polo

Industriale che include lo Stabilimento farmaceutico Braceo Imaging sp.u., in Comune di Ceriano

Lagheito (MI).

L'intzistiva progetiale, proposta da Braceo Imaging S.p.A. (ora American Husky 111 S5.r.L.) enche

per conto di FN.M-Nord Energia S.p.A., Sico SpA, SIB 5.p.A. ¢ Sniz SpA. (opesaion



industriali per la maggior part= gid ubicaii sul temitorio, in parte znche zll'interno della zona critica
Unica di Milana-Como-Sempione, earalterizzati da notevoli tabbisogni di energia termica sotto
forma di vapore) si Inserisce nel cuntesto di consolidamento e valorizznzione del sito produttivo
esisteate, in linca con le-previsioni del Protocollo d'Intesa (15 novembre 2002) tra Iz Regione
Lombardia, Is Provincia di Mileno, il Comune di Ceriano Laghetio, il Comune di Cesano Mademo,
il C.A.A.M. (Consorzio Avea Allo Milanzse), la Basf halia S.p.a. od il Gruppo Braocn,

Attualmente nello stabilimento Braceo csiste un impianto costituito da:

* n.2 caldaie Biklim con potenzn termica di tarza pari a 20 Uh di vapors,

* n | turbina a gas con potenza nominsle elettriza pari 0 4,4 MWe ed vna produzions di 11 vh di
Vipore,

* uncamino alo JOm;

l2 realizzazione del progetio in esame comperteri 1a dismistione dell'attuale impianto.

A servieio della CTE in progetio € prevista la realizeazione delle seguenti opere cpnnesse;

* nuova éandotta per l'allecciamento &!l'esisteats melanodoile Snam R by Gas, elie inlereaserd §
Cormuni di Cesano Madernu € Ceriano Laghetto, con le suguenti caralteristiche:

- longhezza complessiva pari 1,120 m

- ponata massima’ 35 000 Nm’/h

- pressione massima di fornitura: 24 bar 3
- pressione minima da garantire: 12 bar

- velocitd del Auido gassoso: =12 mfs; -

* collegamento alla Rele elettrica di Trasmissione Naziomale (RTN), secondo le indicazioni
ricevute dal GR'IN. attraverso I'esistente rete da 132 kV facente perte della rete di ENEL
Distribuzione. In softostazione elettrice sard realizzata in area limitrofa alla nuova CTE
mediamte ampliamento dell'antusle SSE di stabilimento e collepamento dei trasformator
mediante due brevi tratle di cavo interrato:

* in sccordo con le amministrazioni comurali Ji Ceriano Laghetto e Cesanp Mademno, il
Committente ha definito un accordo per assicurare il teleriscaldamento con il VApore generalo

. nell’hmpianto,

3 ILSITO

L'opera verrd realiczata in Comune di Cedune Taghelto, ol conflitie con il Comune di Cesano
Maderno. neli'ambito dellares deuorninals ex-Acna, che occupa una superficie complessiva di
circa 1.200.000 m*,

Daty il penicolare contesto loczlizzative dell'impianto, si ritienc utile una sintesi dello stato delle

attivita di bonifica effettunte:

* larea ex-ACNA & stzta ogeetto negh ultimi veat'aani di numerose indagini ed auivita di
bonifica dei terreni ¢ delle acque softerance, a seguito del ritrovamento di divors focalal di
inquinamento generati dalle atfivita industriali succedulesi nell'ultimo secolo;

= il progelto in esame &i colloca nell'ambito della Zona B dell'area Basf, settore B4, In tale
seitore | lavori di bonifica, conclusi nel dicembre 1997, hanne riguardaio lo scavo del maleriali
conlaminati ed il loro smalfimento definilivo presso 1z discarica lipo 2C di Baricalla (TO) e tipo
2B di Geonova (TV); .

* lo scavo ¢ stato successivamentc ritombato tramite posa sul fondo di argilla compaita, dello
spessore di 0,5 m. In passato in tale area, di circa 260.000 m® ed oggl sede dello stabiliments
Basf, era presente e megglor parte dell'insediamento produttivo Acna;

v da sepnalare, sempre nell'ambito della zona B dell'area Bask, thedl perdurare pella zona C107 -
(vecchi repani per la produzione di triclina e tertracloroctilene) delle condizion di

inquinamento nei terreni obbliga Ta proprvtd & mantenere attivi § sisteml di soil-ver per il
recupero dei solventi (attualmente nell’ordine di clreo 10 kg/siorno), _,-f;f .
’.I I--* '1-:15‘?-'- ‘ 11




Il siro in esame si colloca nel territorio compreso tre i Torrenti Lombra, od ovest, e Garbogera, ud
est; tali corsi d'acqua fanno parte del sisiema idrico secondario soresu dal basino idrografico del
Fiume Olonn. )

L’arez sisulta inserita nell'ambito temitoriale del Progeno Integrato d’Area per Iz zona dell’Alto
Milaness, approvale dal Censiglio Regionale della Lombardin con deliberpzione n. 5/0035 del 3
npvembre |990. Successivamente (!5 novembre 2002), e speciflcamente per il vasto comprenaorio
industrizle “Polu Chimnico Cesanesc™, ¢ stalo sollesceitto il Prolocollo d'Intesa tra la Regivne
Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Ceriano Laghetts, Hl Comune di Cesano Maderro,
il CAAM. - Consorzio Area Alto Milanese, |2 Busf Iialia S.p. A. ed il Gruppo Braceo, con finalith
di sviluppo dell'insediamento produttivo esistents.

Il sito interesssto dal progetio nisulta:
*  parzislinenie inleressato dalla fascia di rispetio del corso del Torenta Lombra,
* distante circe 250-300 m da) Parco delle Groies
. * mnon ricadente in arese sottoposte 8 specifica turela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004
* non inleressate da vincolo idrogealogico ex R.D. n. 3267/13.
Per quanto riguards il vincola sismico (Legge n. 64774, Ordinanza marzo 2003), i Comuni di
Cerisno Lagheito e &i Cesano Mademce sono classificati In cateporia 4, quindi non sogeewi a
particolari preserizioni in merito

4 LE OSSERYAZIONI PERVENUTE
Al sensi dell'an, 0, comma 9, della legge n, 349/86, qualsiasi citlndino pud presentare, in formu
seritta, ai Ministesi dell®Ambieme o delle Antivita ¢ Beni Culiurali, nonché alla Regionz
territorislmente interessata, istanze, pareri ed asservazioni,

Alla Struttura regionale V.LA. non fono pervenute osservazioni,

§ LA CONFERENZA DI CONCERTAZIONE ;

Gl Enti ‘pubblici titolati ad esprimere parero nell'ambito della Confercnza di Concertazione sono
stati invitati alle riunioni svoltzsi in dats 6.10:2005 (preseatazions S.1.A) e 14.06.2006 (Couferenza
di Concertnzione dei pareri), di eul si riparia verbale,

L___ _Verbalz delfi confercnas d'i concertationc ael pareri deghl Enti Locall del 13 plapno 2006 ]

('ner mator el 25 DS 2006 (prot, Z1. 2006 1247Y), a segnite
b dela presenlozione dello LA, del glarne 61042005
«  del depasttn della ducnmentoctone lmcyrati alla 14,
1i inviiavano a pariceipare al lavorl della Confircnze o Concertuzions § seguenti Fnii:
Provincta di Mifani
Privingln df Varese
Comure of Corlano Jaghatto
Camane & Cevano Madermo
Cormune & Bovisio Musciaga
Comune of Stloro
{"omune df Saronmo
Commune df Cagliois.
It dota 14 ghugno 2006, olle ore 10,30 presva la sede reglonale e Vio Saxselti 302 51 8 svolia fa Cunfereara
di Conceriaglane del Parerl, allu presenza del ragpresentanti daght Enii territorioli ¢ dvt component! del
Gneppo di Lovare laterdiredionale di enl all ‘ellegaio elenco (. ALT- 1)
Gli Enn chimnaiy alla Canferenza o Comedpilone dei pareed hanmo eipresso le loro volonta mediante la
seyments acumentaslere inviata ofl Unitd Organlpaliva Programmasione infegrota ¢ Valutezionl ol
impatio. e0 carsegnala i sede di rlimfons ¢ ripertata of presente verbole; -
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= Lrovingio di Milans: - neto della Direzlane Centale planificazione v assettn del rareitorio pret. 137041

dil 13.064.2006
- il gi Voreye: - mota clel Dirigente Arce Servizi Teenici, Sstiors Territurto ¢ Urbanisiica prot

SUS3E dol 39082065
+ Loaming i Aovivie Muselage: - nora el responsabile Settare Servizi Torrteoriall prat. 11818 dl

130672006

- Compae i Ceriang [Laghdtra: - notq del Sindace ProL GONT del 1 4/0612006

10 yeguive 3 ripotone dn manicra seheoriva | conlumuid degli aril inviad dol vingell Knti chiomar alls

emnaeriazione del parcri efu gli intervenil dei ropproventonti intervemsli olla flwn:

= Provigefa di Mifuno: esuminate le fntegruzioni preventate, contenenti anche o Fisposte ai yueNit posti
dalier Pruvinciv di Mitane rella d.g.p. n. 1099 el 2112, 05, ritiene le stesse eyoustive & riypondentd agli
wbicttivi del Pigno Territorials di Coardinumento Frovinclole;

- Erovingiq i Vargre: chiede cf posticipare fa € anferenza; in enso di pen occoglimenta della richiesta 5
riserva di far pervenire If parere succesvivomente olla sress

= [Comung oy Ceringo Laghetio: esprime pludisio complestivamenre vo aispleands of coniempn
Poitivazione delle azioni ¢t procedere volte al monliorigyto deglt impatll genzratl, in partizelare
richfede Dimstallnzions sul torritariv comnnale di 1n dppastia centealing per il monlioruggio' in
continiio el lvelil di Inguinamento slmosferico tella romo. JI Sindaco rickiama la nug agil alti
regianall peedisposia ed frmviara dalle Sacieid Ircaricola dol Connune per 'caame dello SI4.

= Loatune i Cesanp Matlerno: Cypritne gludizin eumplessivamenie positivo, fang valva la nécessiic di
provedere agli appariunl monitoraggl subleatall post operam, {ividenzia. circa 1l tracclala det
rretanadotts. pacibilf criticitd che if Conmne verificherd eon il Commiitante in merito:

* alle possiblll interfirenze com | sotiotervizt prescrtt i via Martinelll ¢ eon area Jirespiciente

Vingrusso BASE imterassatn dalla boaffica ex ACNA .

* alle passtbtli lnrecferense con la rowndo in grogetta suil tncrocia via Martinelli-Via Mogenia,
Comune di Bovigle Marcigpo: vspriing parere fivorevole o condizions che siemd realizeate tulte fo
rlligazian! ambivriali in progeito e previsii moniloragyl post operm in parficalare relativaments
ol impattes ceuvlizo, onche relativamente oi Coaunt ¢ alle zone clrcostenti | infcrvenig,

- L0mueme di Saremno: esprime parere favarevole.
Cusylderazioni coneingive delto (Confer renzo el Cuncerieione det pacert dgl 14,04,2006

G Ioati presentt olla Conferenza s Cancvrtaziond ool parerl, temilo confo delln dooumentozione
irriiedia eorregrotn allo Strtiura FAA -eleli U0, Fregrommazivac Integreto ¢ Valuiozion) di tempario, degli
imiervent! del rogpresentanti delle Ammirisiraziont durgnre fu Aunione eiprimono pargre favarewls ol
pregelio in evime eviderzlindo che in fase di rmanilareggiv amblentole daved essere pusia particolare
arenzlone all*iipatto oveo sid ricettorkiabitazton o) vio Martinelli in Cesano Muderna,

I preseatl esprimons pirees favorevole grche ol progetio &I Telertrealdunsente & cul glla letivra & intenti
sotfayerifiv tra Bravew v | Cominl of Cerian Lagheno ¢ Cevany Madzrmo elflegata alfo SiA.

Milanp, ]9 giugno 2006

l.etlo ¢ sottoscritio dof prevents alla Coneeriazione -
Cemune ofi Cerivme Laghetio 4
Coninne df Ceremo Maderng

Conene d Bovirio Maselego

Comune of Sarormo

6 IL QUADRO D] RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

* Le indicazioni del Programma Encryetico Regionale, per la macroarea pil direttamenie
riconducibile all'iniziativa (urea 2}, propendeno per 1a possibile instally tione di nuovo potenze
termiche ed elettriche, anche se con livells prionitd inferiore ® quello della satlostante
macrarea 3, lo stesso strumento di programmazione ammetie, per lu limitrofa area indicara
came “grande Milano", imerventi ; poienziamento e/o miglloramento delle cenrrali e:'.i!te:ﬁ}




il Piano termitoriale Passistivo Regionale classifica il-territorio del Comune di Ceriang Laghsito
nelly’ fascin dell’alta piznura carafterizzsn da fasce fortemente urbaniczate che hanno quasi
completamente cancellato, nella partz occidentale in exame, | caratteei naturali del paesagaio; gli
indirizzi di wtela sonorivolli alla salvaguardia delie residuc aree di natura ¢ di contigulta degli
spazi aperti ed 2lla valorizzazione di complessi monumentali o nuclei storic;

il sito oggetto di studio si collova oll'interno dell Unita pacaistico-territoriale che il PTCP della
Provincia di Milano definisce come “Unit dell'Alla Piamura Terrazzaa"; in particolare,
all'interno di tale Uniti, il sito in analisi si Irova nella sofo-unitd dei “Terrarzi Antich; delle
Groane o di Meda™;

dal punto di vista della pianificazione territorials e urbanistica, I'opera ¢ coerente con le
indicazioni del PTCP della Provingie di Milano, crientate alla promazione di allivitd produttive,
segnalamente rel gettore tecnologive ¢ tomunque eca-cumpalibili, Nell'urea dj inleresse ¢
localizzate il Polo teznologico-prodittive n. 18 (Comuni di Ceszno Madzrno, Ceriang Lagheto,
Limbiste e Bovisio Mascingo), gid sede di un polo produttivo di eccellente qualitd in cul sono
state avvinle azioni di valorizzaxione e sviluppo d"ambito - anche anraversa Ia riorganizzazione
dell'accessibilita - per bu creaziona dj un polo tecnclogico di livello nazionals e internazionale;

ui sensi della d.g.r. 6501401, incrents I3 qualit defl'aria, il Camune di Ceriano Laghatto &

inserito in zona di risanamento A od ¢ canfinante con la zona critica Unica Milano-Como-

Sempione. La sudddetta d g r, prevede, 1 I"altro, csc:

- in zona di risanamento A possono essers autorizzati nuovi impianti che producano energia
per scopi eummierciali,

- In zeny critica possono essere sutorizzati nuovi impianti limitatamente al fabbizognn
encrgetico del proponente all’interno della zona medesina. Le modifiche soptanziali ad
impianti esistenti noo devono inoltre compartae aumento delle emissioni totali annue
rispetto 3 quelle calcolate per Vimpiinto nells potenzislitd o tecnologia precedenti alla
modifica, applicanda i valori limite previsti.

In entrambi i easi gli inipianti devono adonare I3 miglior teciiologia disponibile di nroduzione ¢

di bbanimento:

"arca di interventa € ubicats in 2zona D1 (zane industriali esistenti e di completumeiito) oi seng)
dello strumento urbarislico vigente rel Comune di Cerlano Lagheito;

il sito dellz CTE ricade nella “classe V1" di cui al Piano dj Arronamento Acustico di Ceriano
Laghetto, .
il Protocullo d'Intesa per il “Polo chimico Cesanese (2002)" preveds, nel|'umbito dallo sviluppo
dell"insediamento produtiive esistenle, anche la realizzazione di un impianto cogenorutivo a

" beneficio ed uso delle ettivith insediote nel Polo medesima,

IL QUADRO DI RIFERIMENTO FROG ETTUALE

I progetto riguarda la realizzazione di ua impianto operante prevalentemente in assello

cagenerativo, destinato a produrre energin elelirica ¢ calore da utilizzarsi per i fabbisogni dello

slabilimento Bracco e di aleunt insediament] limitrofi; parte della produzione elettrica patra

visere venduta sul mercato elettrico narionzle. E' prevista [a rezlizzarione di due seviani

produttive:

= un clelo combinatu cogeirerative (unita 1), di polenza cletirica pan a 70 MW ¢ polanys

. termice massima esportablle all'utenza peri 2 26 MW,

= unpeaker (unita 2) costituita da una turbine o 83% in assetto isolato, di potenza eletirics pari
2 55 MW, per tale unita, destinata 2d trogare energia elettricn esclusivamente durante le ore
di punta della domanda, & previsto en funzionamento unnuo di cirea 2000 ore equivalent
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¢ incltre prevista Vinstallazione di; /

= uma valdnia ansillaria all unlta 1 (P! nominale 28 MW), per consentire avviament] rapidi ¢
supplire alle richiesta di calore in caso di fuori-servizio dall’ impianta,

= unposl-combnsiore nella caldaia a recupero dell*unita 1, per incrementare Iy produzione di
vaporo e garantice continulth di preduzione anche in condizizni elimatiche sfavorevoli
situazioni di emergenza,

= .um caldaio a recipero sullo szarico doll’unita 2, per la produzione di vapore a bassa
pressions (10 bar) convaglisbile sl circuito vapure dell'uniti 1, in modo da costituire
riserva, integraziono ¢ supplemento all'urils 1 per Ia produzione di valore ¢ fornire encrgia
kermica per eventuali implianti di raffrescamento;

complzssivamenie, la CTE sard in grado di eragare una potenza elettirica purd a 125 MW, con |e

seguenli caratieristiche tecniche principali: :

= potenza cletica lorda; 1.550,5 MWe: :

= rendimento ¢lettrico netto dell'unisé 1 in asselto cogencrativo pari 3 48,4%, con carico
termico di base, ed @ 45.5% al massiow prelievo di vapure, :

= rendimento eletirico dell"unita 2 parial 419, | ;

= nliezza prevista per i camini: 55 m per il ciclg vombinate, 30 m per il peaker,;

= sistema di raftfreddamento del ciclo combinato: torre ad umido (4 moduli}; per il reintegro
sard utilizzata acque di falda, L

= sistema di sbbattimento dogli NOy; sulle emissioni dj entrambu le sexioni, che consentira di
raggiungere valosi in emissione per il parametro NOx+INH) (espressi come NOg) inferiori a
10 my/m’; . _

il progtito prevede una rete di teleriscaldamento 2 servizio d; cdifici pubblici e privati, nsi

Comuni di Cesano Maderno (lotto 1) e Cerland Laghetto (lolta 1), con le seguenti caratieristiche

principali: ,

- wvolume complessivo degli edifici da risealdare pari & circs 518.000 m", di cul 259.000 m’ in
Ceriano Laghetto e 259,000 m” in Cesano Maderno; ;

= ulenze allacciate n. (49, corrispondenti a circa n. 3,500 abitanti servibili in ralezione alla
tipologia di edifici identificati;

= plimentazions della rere dall'impianto di produzione dell'energin slettrica in assetin
cogenerative, can patenza termice considerats esponebile per il teleriscaldamentn pari a
cirea 25 MW (senza peaker):
© potenza termica installata utenti- 34.750 KWt
® polenza furmica equivalente ulilizzata utenti: 7.819 KW
# consumo energetica annuo: 20GWha,

= darsale principale di hinghezea di cirea B.700 m, di cui 5.336 1n in Ceriano Laghetio e 3,944
in Cesano Mademo;

«= stacchi dalla dorsale pfin:i pele per circa 22.800 m; tolale stacchi n. 570,

considereta fa potenzialitd dell'impianto nel swo vomplesso, ovvero ['aventuale sfruttamento

della seziope peaker con una caldzie pass trought, ¢ possibile prevedere I'allacciamenta di

ulenze corrispondenti ad altri 5,000 abitanti;

relativamente al bilancio tra la produzione di energia eletiriea previsia eon il progeito in esame
ed | fabbisogni per autoconsumo dezli investitori e uienti dell'inizistiva in progeno, si riperta
nella seguente tabella una sintesi dei dati presentati nello S.1.A. o

Commi arm Encrgiu mmmug divlley canrrale (1:Wh)
previsia (kie) Ciclo combirato (unith 1) | Peaker (unti 2)
48600000 | 100.000.000 _
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Investitori pur autoconsume 454.199,752

Mun inveslitori per consumo 112,245,019 586.000,000 ;

locale it LS

TOUALE CONSUMO ‘

| LOCALE 56640771 ! Siﬁ.mﬂmi L i

come si evince dalla tabella, I'energia eletirica prodoita sard destinata per una percentuale pari a
cirea il 78% alla copertura dei Fabbisngri encrgetici degli s:ebilimenti situati all’interno dells
2ona critica e per | Mabbisogni di F.NM,; la CTE si configura pertanto come un implarto di
aupraduzione;

* Venergla termica prodoma sard ulilizzas priscipsimente per i fabbisogni di vapore per processo
e per tiscaldamento deli‘adiacente insediamento produtrivo yestite da Bracco Imtaging SpA
(circa 233.000 t/unno) al quale sard fornito vapore & media pressione (12 bar fino ad un earico
missimo di 37 th) e - In misura minare = per il vicino stabilimenlo Basl (i cul consumi
emmuntano 4 cirea 13,700 vanne di vapore);

* larete di releriscaldamento ussorbink, a sexuito del completanento dai lotti attunlniente previsli,
25 MWt Ia potenza termica dell'impianto nel suo complesso (clelo combinato & peaker)
nsscrviblle al 1eleriscaldamento ammonta a eircn $0 MW

* le caratteristiche del progeno di teleriscaklamento consentirebbern, qualora se ne risconirasse [a
fattibilita teenico-economica e linterease di potenziali utenze, I'estensione della rete
prospetinra, con ulteriorl beneficl in termini Ui riducione degli inquinanti emessi dag)i impianti
termici civili presenti nell’area.

8 ILQUADRO DI RIFE RIMENTO AMBIENTALE
Wisarge idriche superficiali e sotterrance

* Nell'ambito industriale ex-ACNA, il livella di inquinamento - con prevalcnte ripologis da
solvenli organa-alogenati, clorcfarmis, tricloractilene, tetracloroctilene, ammine - & seato
determineto dall'influsso delle utivild antropiche precedeniemente insediate: & stato predisposto
dalle Auloritd competenii un apposito protocolls di monituraggiv plezometrico € yuallative
delle acque di falda, finsliczato siz alla verifica dali'eficienzs idraulica ed cfficacia idrochimica
delle burviero 1drauliche realizzate, sia alla verifica dellesaustivith e completezza degli intervemti
di bonifica realizzati;

* i scguilc alls messa in esercizio, nel 1996, delle barriere idrauliche per la protezione delle
acque di falda a wvalle idrogealogico del territorio, &. stalo possibile verificare il trend
complessivo €i decrescita dstla comtaminazione in falda a valle della barriers idraulica: si rileva
la necessitd Ji mantenere uttivi gli sbaramenti idrolici: - '

* nellarea di indugine V'andamiento de! Nussa ldrico  somerranen ¢ swto  ricostrulio
prevalentemenlte per Facquifero Iradizionule; V'sndamento registrato nel periodo 1996-2004 in
alouni piczemetri di controllo presenti nell'area ex-Acna indica che la tendenza allinnalzamenty
permane sino olla fine del 1997, poi si osserva un'inversione di tundenza sino alla fine dell'anng
2000, con un abbassamento dells falds valutalo in circa 5-6 m. Nel trignnio 2001-2003 si ¢
verificata und nuova forte sisalite dei livelli; stuslmente si registruno quote piezomerriche
variubilj lra 160 ¢ 170 m a.l.m, ¢ valori di soggiacenza tro 60 65 m dal pluno campogna;

* per quanto rigunrda il livello piezametrico, va ricordato che Ja quota attuale della prima falda ¢
di <irea 161,5 m s.Lm. (misura del novembre 2004), amplumente al di sotto de inno di posa
delle fondazioni della CTE; & quindi da escludere una potenzisle interferciza de
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con la faldu; occorre (uttavia evidenziare che Ia ricostrozions del flusso idrico a scala locale
eppare di difficile definizione, in quanto tutte Ie misure piezometriche (attuali e Arure) risultans
influenzate dallc condizioni di sfruttementy dells falds ad opera dei porzi industriali e dij
sbarramerto idmulilm',,

il fabbisogno complessivo medic di ucqua necessarla per il corretto funzionamento della CTE
(peril sistems di raffreddaniento delle tors, per usi industriali vari, demineralizzats, potabile per
i scrvizi) pari a circa 90 m3/h, sard soddisfang mediante In risorsa emunta dal pozza n. 8 (codics
identificative SIF-PV Milano 01 50500024), facente parte della rete def pozzi ecistenti ed
attualmenie in funzione nell'area Industriale, sia per lo sbarremento idraulico Uella fulda che per
gl usi indusidali; ’

Cod. [:i e Avguifero Frofanditd da | Pariata mominale Fileriffenestralurs

I, captale bocen puzzo mavtima Profordiic da bocea pazio
da -84 a-§6.2nm

du 494  a-100.6m

& 0150690024 1n-an 121,00 m 2w da =129 802 -130.6m
da-15%.6 a-]620m

da -167.0 32-169.4m

Il pozzo soprz ideatificaio corrisponde al pozzo n. 2 autorizzato in data 4 mngzio 1964 con
DM, LLPP. . Ufticio dal Genio Civile di Milano (protacollo n, 6224, n. 1204 Registro
Decrorni);

% fa presente che mgli awl regionali risulta Pistanza presentaia da Braceo Imaging S.p.A. in dat
15/01/2004 (in variante di precedenti istanze presentale in data 23/10/1972, 14/04/1978,
16/09/1981, 02/12/1983, 30/05/1986, 01/06/1985, 20/04/1999, 28/12/2000 & 1 2/02/2003), eun 1a
quale & staiz chicsta concessione in sanatoria - ai sensi ded r.d, 1775/1933 - per derivare |a
complessiva portata di G671 s, pari « 6,7 moduli, per us indusiciale, potabile, igienico-
seniterio e antincendio, medinnte 12 po22i i evi dati sono riportati di seguito:

__IN. ril, internu Cod. SIF, | Portats nominale )
Cluster 1g/llp | DIS06Y125/136 15
12¢ | 015065012 40 -
13 nisoshol3 65
Cluster 19ind/I%pot ﬂ&ﬂ__ﬂlgig{_ﬂ}_ﬂ_m 17
| Clustor DI-D2_oisocosiosrnz] 30
D3 015059121 - 20
6 015049022 . 69 _
7 015059023 o
- 015059024 0
- 9 015069025 7
Bl 015059098 0
B3 UIsNEYI22 ]
Tl pozzo n. 8 identifieato in tabella cortispands al porzo prescelto dal Comuniite te ai fin]
industriali della CTE; ; f el .




in ordinz all'uso e tulela delle azque, pertanie, si valutano unicamente le portate del pozza n. &,
dicui & previste''utilizzo nel ciclo della CTE in progetio; resteno quindi esclusi dalla presente
Valutazione tuni | restanti punti di prelievo non ancora concessi; v

le ecque reflue prodotre dall'impianto sang principal mente costituite da:

= spurghi di caldaia .

~ spurghi delle rorri di raffreddumento

- spurghi e i drenagai del ciclo termizo

= reflul elvili,

esse sono Invime & trattate ncli'impiento di depurazione auuzlment= a servizio dello
Stabilimento Bracco, il cui recapito & cosituite dal torrente Lombra

Lo stwo di qualith delle risorse idriche sotterranee risulla compromesso, da inlermedio a grave,
nella parie seltentrionale dells provincia e nella zona di Milano, mentre sl attesta su condizioni
di inquinamento pluttoste scarse nella parte meridionale:

l'esame dei risultati anslitici sulle acque indica un progressivo e graduale miglioramento
qualitativo dellu risorsa, a vestimonianza dell'llicacia dello sbarramento idraulico predisposto &
tunzionante all'inlern delle proprietd Dibra ¢ Basf:

nell'ambito dell*area ristreita di ubleazione della CTR, i principale focelaio di Inquinamenta ha
intergssato il gettore n valle di quest’ultirna, mentre il settors a monte rsulta relativaments
“pulito™. Si sotolinea, comungue, che aiche nel ssitore a valle o acques hanno subito va
precesso di bonifica piuttosto efficace & che | valori di concentrazione dei principali inquinanti
(triclina ed altri composti organoulogenati) stanno rientrando nel parameiri di CMA del D.P.R.
n. 216/88;

per quanto riguarda la qualita delle scque superficiali nell'area di interesse, il tarrente Lombra &
soliopesto dal 1999 a monitoragyio nel tratio che ricade in Comwne di Senago, Localits Via
Isolinu; il 10rente Garbogera ¢ sottoposte a monitoraggio nel tratto che ricade in Comrure di
Limbiate, Localitd Pinzano. Tali moniteruggi wvidenziano una qualitd delle acque piutasto
scadenic, anche se si 0sserva un progressivo miglioramento nell'ultimo decennio.

Atnosfera

In relazione alla qualita dell*aria nell’arca opgetto di inlervento, nello S.T.A. sono riporati | datl,
relativi al periodo 1999-2004, registrall dalle centraline della rote di rilevamento regionale

(RRQA) situate nei Comuni di Meda, Limbiate, Garbagnate ¢ Saronno per | parametri GO, 505,

NDJI‘HU_'{‘ PMW ed 'DJ: ! )
la valutazione della qualita dell'aria nell’area in esame, considersti i valori riscontrati negli
ultimi anni per | parametr] NOg, 'Myy ¢ O3 ed i loro relativl andamenti, cvidenzla, alla luee dei
valori limite fissati dal DM 60/02
= relativamunte all'NOy, per il 99,8 percentils, valori inferion al limite, con un sndamento
mediamente in diminuzione; per la media annua, un andamenta mediamente in diminuziona
.ma con valori superiorl al valore limite da rispettare al 2010,
relativamente al PMyp, una situazione di superameanto del limitz sia per ls media anrua sia
per il numero di superamenti della soglia di 50 ug/m’s ,
= rclativamente all'0O;, wn andsmento decrescente ma una sostanzisle situazione di
superamento del valore limite della media annua;
1ali dati confermano la situazione critica della qualita dell'aris nell'area in esame, |
per ivalori di PM)e; . 20
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1o S.LA. contienc una valulazione degli impatti relativi alla fase di cantiere ed o quela di

esercizio della CTE nei divers) asscwi; in padiculare, per 1a fuse di esareizio sono slale valulate:

- le emissioni massime tolali annue di inguinanti (NOx & PM,2) previste, confronlate con le
emission] (uutorizeate o - [addove non sia definito un valore limle alle emission - glimatc)
per gh impianti di produzione enzrgetica atlualmente attivi presso lo stabilimento Bracco,

- lericadute al suolo per i parametri NOy ¢ My, yalutate attraverso il modello di dispersions
grussiang ISCSTI ed il modello laprangiano Calpuf¥, &l fine di modellizzare in maniera pid
accurata gli episodi di calina di vento, Tali simulazioni modellistiche sono state condotie
essumendo concentrazion] nei fumi pari 8 10 mg/m’, por NO, ed & 0,275 mg/m”, per PM)o:

¢ inolire steta valutata la diminuzions delle emissioni di inquinanti otienibile tramile la

sastituzione delle utenze 1ermiche civili con il sistemu di teleriscaldamento da alimentare ¢ol
calore generato Jalla centrely;

1 calcoli di ricaduta sone slati effetiuati ulilizando dati meteo relativi al 2000 e rilevati presso la
stazione meteorologica sitvatn nel Comune di Saronno, presso la scuola AL Mero; § dati di
oulput del modella sona siati espressi mediante parametri confraniabili con | valori limite Ji
qualita dell’arin s12biliti dalla normativa vigente; ]

il Committente ha previsto Vinstellazions di un sistema di abbattimento degli ossidi di 2xoto,
idoneo a conseyuire valori di emissione inferlor a quelli pils restrittivi attualmente previsti dalls
normativa regionale, nonché valori di 98.mo percentile per quanto riguarda il PM,s;

le caratteristiche principali del progeito, ovvero la produzions combinata di energia c calore e Ja
tecnologia del ciclo combinato a gas naturale dotato di bruciator] dry low NOX, & coerente con
guante previste dai criteri reglonali per ' auterizzazione di impianti di produzione energetica:

si riparta & seguito il bilancio di massa delle emissioni tra lo scenario ante-operam e quello
post-operam (riferito a 8600 arefanne di funzionsmento per 'unita 1 e 2000 ore/anno per ['unila
2), che prevede la sustituzione deyli impiant 2 servizio degli stabilimenti Bracco e Basf e degli
impianti termici 2 servizio delle uteaze domestiche che saranne ullacciate alla rete di
teleriscaldement o,

| Auwal: — g "
(Vi) CO(va) | PM,, (W) [ NOx () [ €O (Vi) | POy, (L)
3 Gildie (Broecn) 486356 [ i = - =
Tutbosas (Bracca) 1721 34.% 0.4 - - -
Riscaldamenig civile 2. 1.5 0.3
| (sadliluile dil t:lnrlmIimg[qul . . # - - -
Ciclo Comnbinzua (unhia1) - - - 389 1656 107
Pealker (ypala ) . . = | 97 ‘T Tie& | ©37 |
TOTALF. ) e L7023 {6193 0 406 553 1,34
[EILANCIO A SCALA LOCALE =216 | -361 1 -0,46

dal bifancio emissivo tra lo scenario ante operam ¢ post operam si evince che |a realizznzione
del propetio, comprensivo delle rete di teleriscaldumento e dello spegnimento degli imgianti
attualmente in survizio preszo gl sisbilimerti Bracen ¢ Basl, non comporteri un sumento delle
emissioni di inquinanti a livello locale (NOx, CO. PMua),

le simulazioni dl ricaduta ol suslo evidenziaso una diminuzone dei valori relativi aghi NOx =4
al PMs; :

lo S.LA. contiene informazion! relative aj contenuti di solvente normalmente tlscontrmti nelle

' peque di falda da utilizznrsi per il raffreddamento in lorre pvaporaliva ed slle perdite idricke in

lure; in considerazione delle basse concenmraziont di solvente (< 50 pgN) e dei valori dede
perdite idriche (< 13,72 Us), I¢ conseguenti emissioni sona state considerate trascurabill,




