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OGGETTO: Invio copie referti analisi Acque Potabili.

Si trasmettono copie dei referti analisi acque potabili effettuate ai punti prelievo durante il corrente
anno, si precisa che eventuali esiti non conformi sono gia stati risolti.

Distinti saluti.
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Rapporto di Prova n. 1803

NUMERO REGISTRO CAMPIONI: 1.803

Monza, 22/06/2012

CAMPIONE DI: ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

- Acque potabili (D.L. 31/01)
RICHIEDENTE: ASL Desio PRELEVATORE: ASL Desia

Via Foscolo 24

Desio (MB)
PRELEVAMENTO:
Data prelevamento: 20/06/12 Numero verbale di prelevamento: /
Punto di prelevamento: RE108018XU0004 Via Strameda serbatoio
Comune di: CERIANO LAGHETTO - MB
Metodo di Campionamento:
NOTE: 02.098
Data accettazione: 20/06/12 Data inizio prove:  20/06/12 Data fine prove:  21/06/12

RISULTATI DELLE PROVE
Parametro Metodo di prova di?nnlit:ra Valore :l"'l::'é;

Colore Visivo (O=assente, |=presente) - 0
Torbidita Visivo (O=assente, 1=presente) - 0
Odore Esame organolettico (0=no, 1=si) - 0
pH MT.MZ.020 pH 7.8 [6,5-9,5] )
Conduttivita MT.MZ.065 uS/cm 20°C 225 Max 2.500 O
Residuo fisso a 180 °C MT.MZ.065 mg/l 173
Ammoniaca (NH4) MT.MZ.045 mg/l <0,25 Max 0,5 O]
Cloruri MT.MZ.079 mg/l <5 Max 250 (M
Nitrati (NO3) MT.MZ.079 my/l <5 Max 50 m
Solfati MT.MZ.079 mg/l <5 Max 250 (O]
Cadmio MT.MZ.048 pg/l <1,25 Max 5 ()
Cromo MT.MZ.048 pg/l <50 Max 50 M
Ferro MT.MZ.048 pg/l <10 Max 200 (M
Manganese MT.MZ.048 pg/l <10 Max 50 )

(1) D.Lgs.31/01

AVVERTENZE: Il presente rapporto riguarda esclusivamente il campione sottoposto a prova ed esso non pud essere riprodotto parzialmente, se non previa
approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

Gli Analisti
ALBERTO AMATO MARA CARNEVALE
Verificato da: Il Dirigente Sede Laboratoristica
Dott. Chim. MarWa}e di Monza
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